Sumavské vodovody a kanalizace a.s., Laborator SVK
ZkuSebni laboratoF & 1335 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.
A Koldinova 530, 339 01 Klatovy
Telefon: 376 356 284

[
L 1335

Adresa: Obec Biezany
Biezany 23
34101 Horazdovice

Protokol ¢. 2013/00808

Misto odbéru: Biezany. sit ¢.p. 46.

Odbér provedl: Reitmayer Vlastimil viz hromadna pruvodka 36 2013 Datum odbéru: ~ 03.09.2013
Prijem provedl:Marova Anna DiS Datum prijmu: 03.09.2013
Typ odbéru:  bodovy Datum ukonceni: 09.09.2013

Klasifikace vzorku: voda - pitna, hromadné

Nézevrozboru Jednotka Vysledek Limitni hodnota  Nejistota Zpracovino
. . Vyhl. & 252/2004 Sb.  méeni * dle metody

chlor volny mg/l 0.16 0.3 (MH) +£13 % SOP28 (CSNISO 7393-2)
enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) SOP 24 ( CSN EN ISO 7899-2 )
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) SOP 23 ( CSN EN 1SO 9308-1 )
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) SOP 23 (CSN EN ISO 9308-1)
kultivovatelné pti 22°C KTJ/ml 27 200 (MH) SOP 27 (CSN EN SO 6222 )
kultivovatelné pri 36°C KTJ/ml 10 20 (MH) SOP 27 (CSN EN 1SO 6222 )

Legenda: MH-Mezna hodnota, NMH-Nejv.mezna hodn

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych predmétu. Protokol muze byt reprodukovan pouze jako celek. jeho ¢ast lze
reprodukovat pouze se souhlasem laboratore.
U hodnoty vysledku mensi nez mez stanovitelnosti se nejistota stanoveni neuvadi.

* Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou mereni vyjadienou jako rozsirena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2 (pro hladinu
vyznamnosti 95 %). Do postupu stanoveni nejistot nebyla zahrnuta nejistota odbéu vzorku.
Akreditovany odbér pitné vody proveden dle SOP1/V . akreditovany odbér odpadni vody proveden dle SOP 2/V

Ing. Lacova Hana
V Klatovech. 09.09.2013 vedouci laboratofe
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Posudek ¢. 2013/00808

Nebyly piekroc¢eny zadné limitni hodnoty.

Ing. Lacova Hana
&
AR

V Klatovech, 9.9.2013



