Sumavské vodovody a kanalizace a.s., Laborato¥ SVK

Zkugebni laboratof & 1335 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Koldinova 530, 339 01 Klatovy

o Telefon: 376 356 284
L1335 eleron:

Adresa: Obec Brezany
Biezany 23
34101 Horazdovice

Protokol ¢. 2017/00911

Misto odbéru: Biezany, sit ¢.p. 29,
Odbér provedl: Milo§ Altmann viz hromadné privodka 35/2017 Datum odbéru: ~ 29.08.2017
Datum priijmu: 29.08.2017

Ptijem provedl: Cickova Martina Bec.
Datum ukonceni: 31.08.2017

Typ odbéru:  bodovy
Klasifikace vzorku: voda - pitna, hromadné

Néazev rozboru Jednotka Vysledek Limitni hodnota  Nejistota Zpracovano
Vyhl. &. 252/2004 Sb. méieni * dle metody

barva mg/l Pt 13,8 20 (MH) +10 % SOP 14 (CSN EN ISO 7887 )
chlor volny mg/l < 0,05 0,3 (MH) SOP 28 ( CSN ISO 7393-2)
CHSK(Mn) mg/l 2,88 3 (MH) +£10% SOP 3 (CSN ENISO 8467)
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) SOP 23 ( CSN EN I1SO 9308-1)
mangan mg/I 0,04 0,05 (MH) +6,0% SOP 15 (CSNISO 6333)
zékal ZF(t) 1,30 5 (MH) +5,0% SOP 13 (CSN EN 27027)
zelezo mg/l 0,17 0,2 (MH) +5,0% SOP 17 (CSNISO 6332)

Legenda: MH-Mezna hodnota

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkou$enych piedméti. Protokol muze byt reprodukovén pouze jako celek, jeho ¢ast Ize

reprodukovat pouze se souhlasem laboratofie.
U hodnoty vysledku mensi nez mez stanovitelnosti se nejistota stanoveni neuvadi.

* Uvadéna rozsifena nejistota je zaloZena na standardni nejistoté nasobené oeficientem rozsireni k = 2, coz pro normalni rozdéleni
poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizné 95%. Do postupu stanoveni nejistot nebyla zahrnuta nejistota odbéu vzorku.
Akreditovany odbér pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovany odbér odpadni vody proveden dle SOP 2/V
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Posudek ¢. 2017/00911

Nebyly piekroceny zadné limitni hodnoty.

Ing. Lacova Hana
V Klatovech, 1.9.2017



